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muva kempten GmbH - Postfach 32 54 - 87441 Kempten (Allgdu)

Norbert Schiitz GmbH & Co.KG Datum: 19.09.2022
Rohrleitungs- und Anlagenbau Kunden-Nr.. 1810178
Fellheimer Strafte 5 lhre Zeichen:
87737 Boos .
lhre Nachricht:
Kontakt: +49 (0)831 5290 0
E-Mail: auftragsbearbeitung@muva.de
Priifbericht Auftrags-Nr.: 541428 Probe-Nr.: 1843474
muva—PrUfberichts—Nr._ 5394&_394 - _ Seite 1 von1

Probenbezeichnung: Wasserprobe
Entnahmestelle: Brunnen Lauben
Temperatur der Wasserprobe bei Entnahme: 14,1°C

Probeneingang: 15.09.2022
Prifzeitraum: 16.09.2022 07:06 h bis 19.09.2022
Probenahme: 15.09.2022 durch Herrn Burkhart, Daniel

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchung Ergebnis 3 Bezug Methode

Coliforme Bakterien 0 /100 mi DIN EN SO 9308-2:2014-06 (K 6-1) (a)
Escherichia coli 0 /100 mi DIN EN ISO 9308-2:2014-06 (K 6-1) (a)
e T e R TrinkwV § 18, 1 I TN
§Koloniezah! 36°C 1 <10 KBE/ml §Trinka§ 15, 1¢ 2018-01 (a)

In der Probenflasche fiir die mikrobiologische Untersuchung war zur Bindung evtl. in der Wasserprobe vorhandenen Chlors
Natriumthiosulfat vorgelegt.

Beurteilung:
Hinsichtlich der Ergebnisse der durchgefiihrten mikrobiologischen Untersuchungen ist die o.a. Probe zum

Untersuchungszeitpunkt nicht zu beanstanden.

(a) = muva kempten GmbH ist fiir diese Methode akkreditiert

KBE = Kaloniebildende Einheit

Dr. med. vet. Maximilian Moravek
Leitung Abt. Mikrobiologie

Das Unlersuchungsergebnis bezient sich ausschliafilich auf den angegebenen Pnifgegenstand.
Ohne schrifiliche Genehmigung der muva kempten GmbH darf der Prufbericht nicht auszugsweise vervielféltigt werden.

Dieser Prifbericht wurde elektronisch gepriift und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und ist auch chne Unterschrift gltig.

muva kempten GmbH Fon: +49(0)831/5280-0 Akkreditiertes Priftabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Sitz der Gesellschaft: Kempten / Amtsgericht Kempten: HRB 13347 Fax:  +49(0)831/5290-199 Die Akkreditierung gilt fur den in der Urkundenanlage
Geschiiftsfiihrerin: Dr. Maonika Knadlseder E-Mail: Info@muva.ce D-PL-20469-01-00 festgelegten Umfang.

Ignaz-Kiechle-Slralle 20-22 « D-87437 Kempten (Allgau) Web: www.muva.de T Untersucht
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muva kempten GmbH » Postfach 32 54 - 87441 Kempten (Allgdu)

Norbert Schiitz GmbH & Co.KG Datum: 19.09.2022
Rohrleitungs- und Anlagenbau Kunden-Nr.. 1810178
Fellheimer Stralle 5 thre Zeichen:
87737 Boos )
Ihre Nachricht:
Kontakt: +49 (0)831 5290 0
E-Mail: auftragsbearbeitung@muva.de
Priifbericht Auftrags-Nr.: 541428 Probe-Nr.: 1843475
muva- Prufberlchts Nr. 5_394895 ) _ Seite 1 von 1

Probenbezeichnung: Wasserprobe
Entnahmestelle: Brunnen Frickenhausen
Temperatur der Wasserprobe bei Entnahme: 14,3°C

Probeneingang: 15.09.2022
Prifzeitraum: 16.09.2022 07:06 h bis 19.09.2022
Probenahme: 15.09.2022 durch Herrn Burkhart, Daniel

Mikrobiologische Untersuchung

Untersuchung Ergebnis ‘ Bezug Methode
Coliforme Bakterien 0 /100 ml DIN EN SO 9308-2:2014-06 (K 6-1) (a)
Escherichia coli 0 /100 ml DIN EN [SO 9308-2:2014-06 (K 6-1) (a)
Koloniezahl 22°C - <10 " KBE/ml [ TrinkwV § 15, 1c 2018-01 (a) N
Koloniezah! 36°C <10 KBE/mI TrinkwV § 15 1C 2018 01 (a)

In der Probenflasche fir die mikrobiologische Untersuchung war zur Bindung evtl. in der Wasserprobe vorhandenen Chiors
Natriumthiosulfat vorgelegt.

Beurteilung:

Hinsichtlich der Ergebnisse der durchgefiihrten mikrobiologischen Untersuchungen ist die 0.a. Probe zum
Untersuchungszeitpunkt nicht zu beanstanden.
(a) = muva kempten GmbH ist fir diese Methode akkreditiert
KBE = Koloniebildende Einheit

Dr. med. vet. Maximilian Moravek

Leitung Abt. Mikrobiologie

Das Unlersuchungsergebnis bezight sich ausschlieflich aul den angegebenen Prifgegenstand.

Ohne schriflliche Genehmigung der muva kemplen GmibH darf der Priifbericht nicht auszugsweise vervielfaligt werden.

Dieser Prifbericht wurde eleklionisch gepriift und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und ist auch ohne Unterschrift gliltig.

muva kempten GmbH Fon:  +49(0)831/5290-0 Akkreditiertes Priflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Sitz der Gesellschalt: Kempten / Amtsgericht Kempten: HRE 13347 Fax: +49(0)831/5290-198 Die Akkreditierung gilt Rir den in der Urkundenanlage

Geschiftsfihrerin: Dr. Monika Knddiseder E-Mail: info@muva.de D-PL-20469-01-00 festgelegten Umfang.
Ignaz-Kiechle-Strafle 20-22 - D-87437 Kempten (Afigau) Web: www.muva.de Tri Untersucht




